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S Q G /
T G 13 G /
Codice Gas Tensione MBP LBP In Imax @ attacchi Peso Rumore (dbA) | Categoria PED
Code Gas Voltage Pipe fittings Weight Noise (dbA) PED Category
D S Kg 10m

HCM14570212 R404A | 400/3/50 [ ] 6.20 6.80 10 22 101 43 1
HCM14570312 R404A | 400/3/50 [ 7.13 7.80 10 22 107 43 1
HCM24570212 R404A | 400/3/50 [] 8.24 9.60 12 22 136 47 1
HCM24571212 R404A | 400/3/50 [] 10.17 11.60 12 22 137 47 1
HCM24570312 RA04A | 400/3/50 [ 12.81 13.60 12 22 144 48 1
HCL14020212 R404A | 400/3/50 (] 5.71 6.50 10 22 88 43 1
HCL140Z0312 R404A | 400/3/50 [ 6.53 7.50 10 22 92 44 1
HCL14570212 R404A | 400/3/50 [ 7.07 8.80 12 22 112 44 1
HCL14571212 R404A | 400/3/50 [ ] 8.77 10.80 12 22 113 45 1
HCL14570312 R404A | 400/3/50 [ 11.55 12.80 12 22 120 45 1
HCL24570212 R404A | 400/3/50 [ 13.99 17.70 16 28 195 49 2
HCL24570312 R404A | 400/3/50 [ 18.54 23.90 16 28 200 49 2
HUM13570111 R404A | 230/1/50 [ 2.55 4.20 10 12 53 33 1
HUM13571111 R404A | 230/1/50 [ 3.03 4.44 10 12 53 33 1
HUM13572111 R404A | 230/1/50 [] 3.50 5.90 10 12 54 33 1
HUM13570211 R404A | 230/1/50 [] 3.49 6.90 10 12 64 35 1
HUM13570212 RA04A | 400/3/50 [ 1.84 2.45 10 12 63 35 1
HUM13571211 R404A | 230/1/50 [ 4.26 7.40 10 16 65 36 1
HUM13571212 R404A | 400/3/50 ® 2.04 3.28 10 16 63 36 1
HUM140Z0211 R404A | 230/1/50 [ ] 5.23 10.60 10 16 81 38 1
HUM14070212 R404A | 400/3/50 [ ] 2.43 4.43 10 16 79 38 1
HUM14071211 R404A | 230/1/50 [ ] 5.99 11.10 10 16 82 40 1
HUM14071212 R404A | 400/3/50 [ ] 3.11 4.45 10 16 80 40 1
HUM14070311 R404A | 230/1/50 [ 8.08 15.90 10 16 85 41 1
HUM14070312 R404A | 400/3/50 [ 3.83 5.30 10 16 84 41 1
HUM14072312 R404A | 400/3/50 [] 3.97 6.79 10 16 91 42 1
HUM14570212 R404A | 400/3/50 [] 4.81 8.90 10 22 102 45 1
HUM14570312 R404A | 400/3/50 [ 7.11 10.01 10 22 109 48 1
HUM24570212 R404A | 400/3/50 ® 7.11 13.60 12 22 141 52 2
HUM24571212 R404A | 400/3/50 [ 8.15 15.60 12 28 141 53 2
HUM24570312 R404A | 400/3/50 o 8.99 16.80 12 28 148 53 2
HUL13570111 R404A | 230/1/50 [ 3.52 4.70 10 12 53 31.5 1
HUL13572111 R404A | 230/1/50 [ 3.70 5.42 10 12 62 33 1
HUL13572112 R404A | 400/3/50 [ ] 1.48 2.40 10 12 60 33.5 1
HUL13573111 R404A | 230/1/50 [ ] 3.00 6.56 10 12 62 34 1
HUL13570211 R404A | 230/1/50 [ 4.47 7.77 10 12 65 38 1
HUL13570212 R404A | 400/3/50 [] 1.77 3.22 10 12 65 37 1
HUL13571211 R404A | 230/1/50 [ 5.87 10.00 10 16 65 40 1
HUL13571212 RA04A | 400/3/50 [] 2.47 3.65 10 16 65 38 1
HUL140Z20212 R404A | 400/3/50 @ 3.33 4.40 10 16 90 41 1
HUL14071212 R404A | 400/3/50 [ 4.06 5.50 10 16 90 42 1
HUL14570212 R404A | 400/3/50 [ 5.73 10.61 12 22 116 45 2
HUL14571212 R404A | 400/3/50 [ 7.28 14.80 12 22 118 46 2
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S Q G /
T G 13 G /
Codice Gas Tensione MBP LBP In Imax @ attacchi Peso Rumore (dbA) | Categoria PED
Code Gas Voltage Pipe fittings Weight Noise (dbA) PED Category
D | S Kg 10m

THCM14520212 RA04A | 400/3/50 [ ] 7.55 8.15 10 22 137 43 1
THCM145Z0312 RA04A | 400/3/50 [ 8.93 9.60 10 22 153 43 1
THCM24570212 RA04A | 400/3/50 [] 9.54 10.90 12 22 183 47 1
THCM24571212 RA04A | 400/3/50 [ ] 12.12 13.55 12 22 198 47 1
THCM24570312 RA04A | 400/3/50 [ ] 15.41 16.20 12 22 223 48 1
THCL140Z0212 RA04A | 400/3/50 [ 7.06 7.85 10 22 121 43 1
THCL140Z0312 RA04A | 400/3/50 [] 7.88 8.85 10 22 128 44 1
THCL14570212 RA04A | 400/3/50 [ ] 8.87 10.60 12 22 158 44 1
THCL145Z71212 RA04A | 400/3/50 [ ] 10.57 12.60 12 22 159 45 1
THCL145Z0312 RA04A | 400/3/50 [ 12.85 14.10 12 22 165 45 1
THCL24570212 RA04A | 400/3/50 [] 15.94 19.65 16 28 254 49 2
THCL24570312 R404A | 400/3/50 [ ] 21.14 26.50 16 28 275 49 2
THUM135Z0111 RA04A | 230/1/50 [ ] 2.96 4.61 10 12 61 33 1
THUM135Z1111 RA04A | 230/1/50 [ 3.44 4.85 10 12 63 33 1
THUM13572111 RA04A | 230/1/50 [] 4.18 6.58 10 12 66 33 1
THUM135Z0211 R404A | 230/1/50 [ ] 4.24 7.65 10 12 77 35 1
THUM135Z0212 RA04A | 400/3/50 [ 2.59 3.20 10 12 80 35 1
THUM135Z71211 RA04A | 230/1/50 [] 5.01 8.15 10 16 78 36 1
THUM13571212 RA04A | 400/3/50 [] 2.79 4.03 10 16 80 36 1
THUM140Z0211 RA04A | 230/1/50 [ ] 5.98 11.35 10 16 96 38 1
THUM140Z0212 RA04A | 400/3/50 [ 3.18 5.18 10 16 98 38 1
THUM140Z1211 RA04A | 230/1/50 [] 6.89 12.00 10 16 103 40 1
THUM140Z1212 RA04A | 400/3/50 [ ] 4.01 5.35 10 16 105 40 1
THUM140Z0311 RA04A | 230/1/50 [ ] 9.43 17.25 10 16 114 41 1
THUM140Z0312 RA04A | 400/3/50 [ 5.18 6.65 10 16 117 41 1
THUM140Z2312 RA04A | 400/3/50 [] 5.32 8.14 10 16 124 42 1
THUM14570212 R404A | 400/3/50 [ ] 6.16 10.25 10 22 138 45 1
THUM145Z0312 RA04A | 400/3/50 [ ] 8.91 11.81 10 22 155 48 1
THUM24570212 RA04A | 400/3/50 [ 8.41 14.90 12 22 188 52 2
THUM24571212 RA04A | 400/3/50 [] 10.10 17.55 12 28 202 53 2
THUM24570312 R404A | 400/3/50 [ ] 11.59 19.40 12 28 226 53 2
THUL135Z0111 RA04A | 230/1/50 [ 3.63 4.81 10 12 61 31.5 1
THUL135Z2111 RA04A | 230/1/50 [ 4.11 5.83 10 12 69 33 1
THUL135Z2112 RA04A | 400/3/50 [ 1.89 2.81 10 12 72 33.5 1
THUL135Z3111 R404A | 230/1/50 ® 3.41 6.97 10 12 70 34 1
THUL135Z0211 RA04A | 230/1/50 [ 4.95 8.25 10 12 74 38 1
THUL135Z0212 RA04A | 400/3/50 [ 2.25 3.70 10 12 77 37 1
THUL135Z1211 RA04A | 230/1/50 [ 6.62 10.75 10 16 78 40 1
THUL135Z1212 RA04A | 400/3/50 [ ] 3.22 4.40 10 16 81 38 1
THUL140Z0212 RA04A | 400/3/50 [ 4.23 5.30 10 16 115 41 1
THUL140Z1212 RA04A | 400/3/50 [ 5.41 6.85 10 16 123 42 1
THUL145Z0212 RA04A | 400/3/50 [ ] 7.08 11.96 12 22 152 45 2
THUL145Z1212 RA04A | 400/3/50 o 9.08 16.60 12 22 164 46 2
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-
Split System | Condensing Unit Evaporator Thermostatic valve Drain heater Separate control panel -
Code Code Orifice Connectors | Valve support outside the cold room
THCM14570212 | HCM14520212 RC325-45ED TES2/CODS |ORIF04/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THCM14570312 | HCM14520312 RC425-61ED TES2/CODS |ORIF04/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THCM24570212 | HCM24520212 RCM23506ED | TES2/CODS |ORIFO5/CODS| 068-208100 RES3000 56203001
THCM24571212 | HCM245Z71212 RCM33506ED | TES2/CODS |ORIFO6/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THCM24570312 | HCM245Z0312 RCM43506ED TES5N ORIF1 TE5-S RES3000 56203001
THCL14020212 | HCL14020212 RC325-33ED | TES2MOP50S|ORIF03/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THCL14020312 | HCL140Z0312 RC325-45ED | TES2MOP50S|ORIF03/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THCL14570212 | HCL14520212 RC425-61ED | TES2MOP50S|ORIF03/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THCL14571212 | HCL14571212 RC425-61ED | TES2MOP50S|ORIF04/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THCL14570312 | HCL145Z0312 RCM23508ED [ TES2MOP50S|ORIF04/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THCL24570212 | HCL24520212 RCM33508ED [ TES2MOP50S|ORIFO5/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THCL24570312 | HCL245Z0312 RCM43508ED [ TES2MOP50S|ORIF06/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THUM13570111 | HUM13520111 | RSV1200405ED | TES2/CODS |ORIFO0/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13571111 | HUM13521111 | RSV1200605ED | TES2/CODS |ORIF01/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13572111 | HUM13572111 | RSV2200405ED | TES2/CODS |ORIF01/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13570211 | HUM13520211 | RSV2200405ED | TES2/CODS |ORIF01/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13520212 | HUM13520212 | RSV2200405ED | TES2/CODS |ORIF01/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM135Z71211 | HUM135Z1211 | RSV2200405ED | TES2/CODS |ORIF01/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13571212 | HUM135Z1212 | RSV2200405ED | TES2/CODS |ORIF01/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM140Z0211 | HUM140Z0211 | RSV2200605ED | TES2/CODS |ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14070212 | HUM140Z0212 | RSV2200605ED | TES2/CODS |ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14071211 | HUM14071211 RC225-25ED TES2/CODS |ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14071212 | HUM14071212 RC225-25ED TES2/CODS |ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM14070311 | HUM140Z0311 RC325-33ED TES2/CODS |ORIF03/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14070312 | HUM14070312 RC325-33ED TES2/CODS |ORIF03/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM140Z2312 | HUM140Z2312 RC325-33ED TES2/CODS |ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM14570212 | HUM145Z0212 RC325-45ED TES2/CODS |ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM14570312 | HUM145Z0312 RC425-61ED TES2/CODS |ORIF04/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM?24570212 | HUM245Z70212 RCM23506ED | TES2/CODS |ORIF04/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THUM?245271212 | HUM24521212 RCM33506ED | TES2/CODS |ORIFO5/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THUM?24570312 | HUM24520312 RCM43506ED | TES2/CODS |ORIF06/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THUL13570111 | HUL13520111 | RSV1200405ED | TES2MOP50S|ORIFOX/CODS 068-208100 RES2000 56201024
THUL135Z2111 | HUL135Z72111 | RSV1200405ED | TES2MOP50S|ORIFO0/CODS| 068-208100 RES2000 56201024
THUL135Z2112 | HUL13572112 | RSV1200405ED | TES2MOP50S|ORIFO0/CODS| 068-208100 RES2000 56201024
THUL135Z3111 | HUL135Z3111 | RSV1200405ED | TES2MOP50S|ORIFO0/CODS| 068-208100 RES2000 56201024
THUL135Z0211 | HUL135Z0211 | RSV1200605ED | TES2MOP50S|ORIF01/CODS| 068-208100 RES2000 56201024
THUL13520212 | HUL13520212 | RSV1200605ED | TES2MOP50S|ORIF01/CODS| 068-208100 RES2000 56201024
THUL13571211 | HUL13521211 | RSV2200405ED | TES2MOP50S|ORIF01/CODS| 068-208100 RES2000 56201024
THUL13571212 | HUL13521212 | RSV2200405ED | TES2MOP50S|ORIF01/CODS| 068-208100 RES2000 56201024
THUL14020212 | HUL140Z20212 RC225-25ED | TES2MOP50S|ORIF02/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THUL14071212 | HUL140Z21212 RC325-33ED | TES2MOP50S|ORIF03/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THUL14570212 | HUL145Z0212 RC325-45ED | TES2MOP50S|ORIF03/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
THUL14571212 | HUL145Z21212 RC425-61ED |TES2MOP50S|ORIF03/CODS| 068-208100 RES2000 56203001
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Griine LED ,VERDICHTER*
* AUS: Verdichter abgeschaltet
® EIN: Verdichter eingeschaltet
BLINKT: Anfrage Einschalten lauft (Verzégerung od&icherungen aktiv)
Griine LED ,GEBLASE"
@? AUS: Geblase abgeschaltet
EIN: Gebléase eingeschaltet
L/ BLINKT: Anfrage Einschalten lauft (Verzégerung od&icherungen aktiv)
Grine LED ,ABTAUUNG"
AUS: Abtauung abgeschaltet
EIN: Abtauung eingeschaltet
. BLINKT: Manuelle Abtauung lauft; Anfrage Abtauurguft (Verzogerung oder Sicherungen
aktiv); Abtauung durch Netz synchronisiert (Masiave)
Gelbe LED ,ALARM®
AUS: kein vorhandener Alarm
EIN: schwerwiegender Alarm vorhanden (und Alarmrelais aktiviert)
® BLINKT: kein schwerwiegender Alarm vorhanden odenwserer Alarm eingestellt (Alarmrela|s
deaktiviert)
Taste ,SETPOINT* + grine LED ,SETPOINT/SET REDUZIERT*
EIN: Darstellung Setpoint
set‘ BLINKT: reduzierter Set aktiviert
Taste ,ENTER": Dient zur Einstellung des Setpoigibt Zugriff auf das Programmiermenii und
stellt den Maschinenstatus dar (wenn 1 Sekundeigkgr fir Zugriff auf die Programmierung|5
Sekunden gedriickt halten.
x Taste ,UP“: Ermdglicht manuelles Abtauen (langexr @ISekunden gedriickt halten), erhdht den
ﬁvﬁ Parameterwert auf dem Display und lasst die Metgliéiblaufen.
on Taste ,ON/OFF*: Manuelle ON-OFF Schaltung, bestéatigt den Parameterwert und geht in das vorherige Menu
—F zuriick; zum Ein- und Ausschalten der Maschine mehr als 5 Sekunden gedrtickt halten.
Taste ,DOWN": Ermdglicht die manuelle Steuerung deshts (fir 1 Sekunde gedriickt halten),
verringert den Parameterwert auf dem Display usstldie Menuliste zuriicklaufen
#1213.4"1J '2213.4" |
' - .2 B
<0 " V->D-IO ( 4 1

19



#12"441 & 441")<&"&

# B 6
" 7+ N N,
| N
+
|
F+
% " "
* ( 4
%"+ >" 1 6 V' O (
(4 + 0 <
%N"+->" 1 6 1 Fo%# '%" B
2+ #*> 1 0 *
%+->" ->D-l 1 " ! <0
* 4 ; F%#'%" V'% O<
>D-/l 1 " ' <0
# 1
+ 1& & .&)"&
# B + (7
' ; + < %
. 0 * /.
(4
% , . I+ # ; $ <
% 4 + + ; $ <
!
F>I> ;o D(<
(s
, L)"&! &' 0!
1 ‘%1 0 VO ;% <
2+ #*> 1 0 1 1
%" 1 0 1 @ M C +
4 1
2+ #*> 1 0 1+
‘%" 1 0 +
2+ #*> 1 0 1 *
%" 1 0 * 4 + 1 M
=>D-// 1 0 * 4 1 1
=>D-// 1 0 ( + 1
>D-// 1 0 + 4 (
/ " 1 ' 0 (
* . + + 4
82" 44" 213#! 12"."'2
%" 1 6 ( V%a V FO
2+ #*> 1 1
F o ( <
‘%
+ *
+ 0% 5
+ ¥ o (

20



+ ' # 4
%" 1 0 *
0 0 % 2+ #-*> 0
0 4 % 4 <
%" =D/l 1 " ' <0
' 1
->D-/l 1 ; " ' <0
> 1
Code | Eben | Beschreibung Range | Einheit MBP |LBP HBP
e
Liste -PPS Passwort
PPA Passwort Parameterzugriff 0...255 - - -
Die Eingabe der voreingestellten Passworter ermdglicht den Zugriff auf
die geschiitzten Parameter
Liste -rEG Einstellparameter
SEt 0 | Setpoint LSE T [F] 2 -18 5
...HSE
diF 1 Differential 0.1.. T [F] 2 2 2
Temperatur > Setpoint + Diff. -> Einstellung On 50.0
Temperatur _Setpoint -> Einstellung Off
Liste -Pro Parameter Sonde
CA1l 1 Kalibrierung Sonde 1 Der diesen Parametern zugewiesene T [F] 0 0 0
CA2 1 | Kalibrierung Sonde 2 Wert wird der von der Sonde erfassten -20.0 ... 0 0 0
— Temperatur hinzugefigt (positiver Wert) 20.0
CA3 1 Kalibrierung Sonde 3 oder abgezogen (negativer Wert) 0 0 0
Liste -CPr Verdichterparameter
Ont 1 Dauer Verdichter ON bei Bei Stérung der Reglersonde wird der 0...60 min 15 15 15
defekter Sonde Verdichter zyklisch mit voreingestellten
OFt 1 | Dauer Verdichter OFF bei Betriebs- und Abschaltzeiten aktiviert: 0...60 min 15 15 15
defekter Sonde Ont=0: Verdichter immer aus
Ont>0 und OFt=0: Verdichter immer an
dOn 1 Verzdgerung Verdichterstart 0...250 sec 0 0 0
Zeitraum ab der Startanfrage, nachdem der Verdichter tatsachlich
aktiviert ist.
Bei Steuerung durch Netzwerk im Sequenzmodus ist dies die
Startverzdgerung von Verdichter zu Verdichter
dOF 1 Mindestdauer Verdichter OFF 0...60 min 3 3 3
Zeitraum nach der Deaktivierung, in dem der Verdichter nicht neu
gestartet werden kann
dbi 1 Verzdgerung zwischen den Starts 0...60 min 0 0 0
Zeitraum nach der vorherigen Aktivierung, in dem der Verdichter nicht
neu gestartet werden kann
OdoO 1 Outputverzdgerung bei Power-On (Verdichter, Geblase, Abtauung) 0...60 min 3 3 3
Erméglicht die Verzdgerung der Aktivierung der Regulierung nach dem
Geratestart gemal eingestellter Zeit.
Der Wechsel von Stand-By zu aktivierter Maschine (Befehl ON auf der
Tastatur) schlieBt die Verzogerung aus
Liste -dEF Abtauparameter
dty* 1 Art der Abtauung 0,1 0 0 0
0 = mit Heizwiderstand, Ende nach Temperatur oder Sicherheits-
Hochstdauer (Timeout)
1 = mit HeiBgas, Ende nach Temperatur oder Sicherheits-Hochstdauer
(Timeout)
Bei Abtauung mit Widerstand nach Abschalten des Verdichters und
Einschalten des Relais1 Sekunde warten
dit 1 Zeitraum zwischen Abtauungen 0...250 h 6 6 6
Hochstdauer (Anfang bis Anfang) zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Abtauungen. Bei Ablauf der Zeit wird eine Abtauung eingeleitet
(zyklische Abtauung). Der Timer wird nach jeder Abtauung (auch nicht
zyklisch) zuriickgesetzt.
0 = zyklische Abtauung deaktiviert
dct 1 Zahlmodus Abtauintervall 0,1 1 1 1
0 = z&hlt bei Verdichter in Betrieb
1 = z&hlt immer
dOH 1 Verzdgerung Abtaubeginn bei Power On 0...250 min 0 0 0
Dauer, ab Einschalten des Gerats, wéhrend der eventuelle
Abtauanfragen (auf3er manuelle Abtauung) abgewiesen werden
dEt* 1 Timeout Abtauung 1...250 min 15 15 15
Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Abtauung auch dann
beendet, wenn die Temperatur fiir das Abtauende nicht erreicht ist, und
die Abtropfphase eingelei
dst* 1 Temperatur Abtauende -50.0 ... T [F] 10 15 10
Temperatur der Sonde 2 ab der die Abtauung beendet wird. Ist die 199.0
Temperatur bei Abtaubeginn hoher als der eingestellte Wert; wird die
Abtauung nicht eingeleitet. Bei Stérung der Sonde 2 wird die Abtauung
auf jeden Fall durch das Zeitlimit beendet
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Code | Eben | Beschreibung Range | Einheit MBP |LBP HBP
e
ds2 1 Temperatur Abtauende des zweiten Verdampfers -50.0 ... T [F] 10 10 10
Temperatur der Sonde 3 ab der die Abtauung des zweiten Verdampfers | 199.0
beendet wird. Ist die Temperatur bei Abtaubeginn héher als der
eingestellte Wert; wird die Abtauung nicht eingeleitet. Bei Stérung der
Sonde 3 wird die Abtauung auf jeden Fall durch das Zeitlimit beendet.
Die Funktion ist nur aktiviert, wenn P01=304, Co4=3 und CP0=2
(Alarmrelais zur Abtauung des zweiten Verdampfers und Sonde 3 zur
Temperaturerfassung des zweiten Verdampfers). In diesem Fall
beginnt die Abtropfphase nach dem Abtauende beider Verdampfer.
dPO 1 Abtauung bei Power On 0,1 flag 0 0 0
0 = deaktiviert
1 = Abtauung bei Inbetriebnahme des Geréats
Liste -FAN Geblaseparameter
FSt 1 Temperatur Geblaseabschaltung Sonde2 FSt: -50.0 ... T [F] 8 -5 50
Geblase aus 199.0
Fot 1 Temperatur Geblaseeinschaltung Fot Sonde2 < -50.0 ... T [F] -50 -50 -50
(FSt — FAd): 199.0
FAd 1 Differential Geblaseein- und ausschaltung Geblase ein 1.0 ... T [F] 2 2 2
Sonde2 < (Fot — 90.0
FAd): Geblase
aus
Fdt 1 Nachabtropfdauer 0...60 min 1 2 0
Zeitraum nach der Abtropfphase wahrend dem die Geblase
abgeschaltet bleiben
dt 1 Abtropfdauer 0...60 min 2 2 0
Zeitraum nach einer Abtauung in dem Verdichter und
Verdampfergeblése fiir ein besseres Abtropfen des Verdampfers
abgeschaltet werden
dFd 1 Geblasedeaktivierung bei Abtauung 0,1 flag 1 1 0
0 = Geblase aktiviert (durch FPt festgelegter Betrieb)
1 = Geblése deaktiviert
FCO 1 Geblésedeaktivierung bei abgeschaltetem Verdichter 0..2 0 0 0
0 = Geblase deaktiviert
1 = Geblése aktiviert (durch FPt festgelegter Betrieb)
2 = Geblase in Duty Cycle Betrieb
Fon 1 Geblasedauer ON bei Duty Cycle Betrieb (FCO=2) 1...60 min 15 15 15
FoF 1 Geblasedauer OFF bei Duty Cycle Betrieb (FCO=2) 1...60 min 15 15 15
Liste -ALr Alarmparameter
AFd 1 Differenzial Alarmschwelle Temperatur 1.0... T [F] 2 2 2
Legt die Temperaturschwelle fiir die Riickstellungmeinem Alarm hohe 90.0
oder nidrige Temperatur fest
HAL 1 obere Alarmschwelle -50.0 ... T [F] 10 10 10
Oberhalb dieses Wertes (absolut oder in Bezug auf den Setpoint) wird 199.0
der Alarm aktiviert
Bei Bezug wird der Wert ohne Vorzeichen mit dem Setpoint addiert
LAL 1 untere Alarmschwelle -50.0 ... | TI[F] -10 -10 -10
Unterhalb dieses Wertes (absolut oder in Bezug auf den Setpoint) wird 199.0
der Alarm aktiviert
Bei Bezug wird der Wert ohne Vorzeichen von dem Setpoint subtrahiert
PAO 1 Verzdgerung Temperaturalarm bei Power On 0...10 h 4 4 4
dAO 1 Verzbdgerung Temperaturalarm nach Abtauung 0...999 min 60 60 60
Zeitraum ab Ende der Abtropfphase in dem kein Alarm gemeldet wird
Bei gleichzeitiger Abtauung per Netz bezieht sich der Zeitraum auf den
Befehl Abtauende
OAO 1 Verzdgerung Temperaturalarm nach TirschlieBung 0..10 h 0 0 0
Zeitraum nach SchlieBen der Tir in dem kein Alarm gemeldet wird
dAt 1 Freigabe Alarm Timeout Abtauung 0,1 flag 0 0 0
Signalfreigabe eines eventuellen Abtauendes durch Erreichen der
Hochstdauer (Timeout).
0 = Meldung deaktiviert
1 = Meldung aktiviert
Liste -diS Displayparameter
ndt 1 Dezimalpunkt-Darstellung 0,1 flag 1 1 1
0 = Darstellung ohne Dezimalpunkt;
1 = Darstellung mit Dezimalpunkt.
ddL 1 Darstellung wéhrend er Abtauphase 0,1,2 0 0 0
0 = normale Darstellung (wie Vorgabe durch Par. ddd)
1 = Einfrieren des angezeigten Temperaturwerts bei Abtaubeginn bis
Abtauende und Erreichen des Setpoints
2 ="dF” bis Abtauende und Erreichen des Setpoints
Der Parameter ddL wird nur dann bearbeitet, wenndi e
Standarddarstellung (Par. ddd) die Reglersonde vors  ieht (Sonde 1
oder Netzsonde)
Ldd 1 Timeout Displaysperre in Abtauung 0...255 min 6 6 6

Zeitraum ab Abtauende (Ende der Abtropfphase), nach dessen
Uberschreitung die Normaldarstellung wieder hergestelit wird
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Code | Eben

Beschreibung

Range

Einheit MBP

LBP

HBP

dro 1

Auswahl T oder ¥

0=<

1=F

Die Auswahl besitzt nur Auswirkung auf die Temperatureinheit. Die
Parameterwerte der Temperatur behalten den aktuellen Wert und
miissen daher manuell an die Fahrenheit-Skala angeglichen werden.

0,1

flag

Liste -CnF Konfigurationsparameter

Loc | 1
)

Tastatursperre

0 = Tastaturen deaktiviert

1 = Tastatur Hauptterminal aktiviert

2 = Tastatur Sekundarterminal aktiviert

3 = Tastaturen aktiviert (jene, die zuerst anfragt, hat bis zum Schluss
Prioritat)

rEL 1

Software-Release
Nur lesbarer Wert, der die Softwareversion angibt

0.0...
99.9

Liste -Lan(***) Netzparameter

dEA 1

Adresse Supervisor-Netzwerk (nur fir Master)

Die in jedem Master einzugebende Adresse muss die Anzahl der Slave
in dem ihm vorhergehenden LAN beriicksichtigen:
“dEA"="dEA[vorheriger Master]"+"LO1[vorheriger Master]"+1

Adresse des Supervisor-Netzwerks fiir einen Slave gleich
“dEA[Master]"+"L00")

1..199
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dty 1

Art der Abtauung

0 = mit Heizwiderstand , Ende nach Temperatur oder Sicherheits-
Hochstdauer (Timeout)

1 = mit HeiBgas, Ende nach Temperatur oder Sicherheits-Hochstdauer
(Timeout)

Bei Abtauung mit Widerstand nach Abschalten des Verdichters und
Einschalten des Relais1 Sekunde warten

0,1

dEt 1

Timeout 4 8"&#213 0"."!

Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Abtauung auch dann
beendet, wenn die Temperatur fir das Abtauende nicht erreicht ist, und
die Abtropfphase eingeleitet

1...250

min

30

30

15

dst 1

Temperatur 4 8"&#213 0"."!

Temperatur der Sonde 2 ab der die Abtauung beendet wird. Ist die
Temperatur bei Abtaubeginn hoher als der eingestellte Wert; wird die
Abtauung nicht eingeleitet. Bei Stérung der Sonde 2 wird die Abtauung
auf jeden Fall durch das Zeitlimit beendet

-50.0 ...
199.0

T[F]

15

15

10

GWW/ 1) &8'(
1

GWWWIY &8'1(*

6 % . " O'%"c

# > . OF ¢ 1 /

1%8>""%2%82>3

O->D-/lc 1

"%8D'F 5%




I'#$ % &

N oL

24



